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BBR5:41 Skydd mot uppkomst av brand - Allm?int

Yttemperaturen pi briinnbar byggnadsdel eller fast inredning fAr
h0gst vara 80oC

Exempel pfl godtagbara liisningar:
- Enligt typgodkiinnande eller ftiljande avstind i sidled, till minst
I m ovanftir eldstaden:

5 cm frin en minst 7 cm tjock
obrflnnbar EI 60 viigg eller
vattenmantlad och isolerad
eldstad under 60 kW

25 cm frin ett strfllningsskydd

10 cm frfln en eldstad vars yta
ej iiverstiger 80oC

50 cm frln en oisolerad eld-
stad
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